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 مشتری گرامی

 اید متشکریم.از اینکه پکیج ایساتیس را انتخاب کرده

در ی و تعهد به پیشرفت صنعت ملدنیا گروه صنعتی ایساتیس با هدف انتقال جدیدترین تکنولوژی روز 

 محصولات گرمایشی، حرکت به سوی تولید این محصولات را آغاز کرد. زمینه

همت جمعی از جوانان کوشا و متخصص ایرانی محصول  این شرکت در فرصت کوتاهی موفق شد به

متفاوت، وارد چرخه تولیدات صنعتی داخلی نماید و این آغاز  پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور را با کیفیت کاملاً

مسیری بود که گروه صنعتی ایساتیس در آن گام نهاد و رفته رفته توانست به مقصد ارزشمند و هدف والای 

شود. بنابراین با پاسداشت فرهنگ و عناوین ایرانی نام ایساتیس را برگزید، که عنوانی است  ترکینزدخود 

تاریخی و باستانی از شهر یزد. این نام به منظور نکوداشت سرزمینی که خاستگاه تفکر و راه اندازی این گروه 

مان، برای ایط اقلیمی کشورهای شوفاژ دیواری ایساتیس متناسب با شرپکیج صنعتی بوده است، انتخاب گردید.

 شوند.های متنوع تولید و عرضه میها و ظرفیتهای مختلف، در مدلمساحت

کاریز، نامی از باستان تا به امروز. عنوانی از کویر که همواره با تلاش، پشتکار، تخصص و تعهد مردمان 

ا و سابقه دیرینه و در تعامل بسخت کوش و دوراندیش پیوند خورده است. این محصول با استفاده از تجربیات 

 دنیا و تبادل اطلاعات، تجربه و فناوری روز ایتالیا متجلی گردید. 

واند بازده تهر محصول با نهایت کیفیت و اثربخشی، در صورتی که اصولی و صحیح مورد استفاده قرار گیرد، می

دازی گردیده و طبق صحیح نصب و راه ان صورتبهو عملکرد مثبت داشته باشد. همچنین بایستی 

آن را مطالعه نمایید.  راهنمایدفترچه  ،به همین منظور قبل از نصبخاص خود استفاده شود.  یهادستورالعمل

قص و هر گونه خطا یا ن استهای کنترلی و سنسورهای حفاظتی سیستم نیترمدرنهای ایساتیس دارای پکیج

 نماید.صادر میدر عملکرد را دریافت نموده، فرمان قطع عملکرد را 

شد، ضمن جلوگیری از بروز  که بیان خواهد ییهادستورالعملامید است که با رعایت تمامی اصول ایمنی و 

 کنندگان محترم باشیم.، ارمغان بخش تأمین آسایش مصرفمشکلات

 

 با آرزوی موفقیت

 گروه صنعتی ایساتیس
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 کاریز:دستگاه معرفی  -1

این دستگاه برای تأمین آبگرم مورد نیاز سیستم گرمایش و آبگرم بهداشتی طراحی شده است. دستگاه 

 گرمایش از کف یا فن کویل و ...( و شبکه توزیع کننده ،به مدار گرمایشی مناسب )مانند رادیاتور بایستیمذکور 

 ده از این دستگاه به غیر از مواردآبگرم بهداشتی که متناسب با توان و عملکرد آن باشد، متصل شود. استفا

 .ستینتوصیه شده مجاز 

این نوع از پکیج دارای طراحی بسیار زیبا بوده، کارکردی بسیار هوشمند داشته و همچنین مدلی 

 171های استاندارد تا متراژ دار بودن و راندمان بالا در تمام ساختمان. این محصول به دلیل فناستاقتصادی 

. صفحه نمایشگر دیجیتال آن اطلاعات و کدهای خطا مربوط به قسمت های استستفاده متر مربع قابل ا

دهد و همچنین این محصول بهترین نوع پکیج گرمایشی جهت سیستم گرمایش مختلف دستگاه را نمایش می

به عنوان مبدل اصلی و مبدل استیل . این پکیج دارای مبدل مسی است( و همچنین فن کویل UFHاز کف )

جهت آبگرم بهداشتی بوده که علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا، نسبت به تک مبدله طول عمر نزن زنگ 

 بالاتری نیز دارد.

نماید. به خاطر کتابچه حاضر روش نصب و راه اندازی پکیج و نکات مهم در رابطه با آن را بیان می

مجاز خدمات جهت رفع عیب احتمالی و  هایداشته باشید که این کتابچه به جهت مراجعات بعدی تکنسین

 بایست در مکانی مطمئن نگهداری شود.، که میاستهای سالیانه نیاز انجام سرویس

ارائه هرگونه خدمات در  منظوربه شبکه گسترده نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر ایران

 خدمت شماست.

از و مطابق با مقررات ملی ساختمان و بایست توسط تکنسین مجنصب و راه اندازی اولیه پکیج می

 های بهداشت عمومی انجام پذیرد.سازمان

 نکات ایمنی: -2

یستم . سدار به بازار ارائه شده که در نتیجه سیستم تأمین هوای مکانیکی داردفن صورتبهاین پکیج 

، به طوری که اگر سیستم تعویض هوای مکانیکی ودهبه هم وابسته و مرتبط ب این دستگاهو مشعل تأمین هوا 

 شود.میهم به طور خودکار خاموش  مشعل دستگاهاز کار بیفتد، 

 نکات:

  .استفاده از دودکش مشترک برای وسایل ممنوع است 

 شوند باید دارای دودکش مستقل باشند و استفاده از که در طبقات مختلف نصب می هاییپکیج

 .یستنترک مجاز دودکش مش
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 این  .استو فقط نصب دستگاه به دیوار رایگان  یستنکشی بر عهده نماینده خدمات لوله گونههیچ

 هداشتیبشرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال عیوبی که به دلیل عدم کیفیت لازم مسیر گرمایش یا 

 ندارد.مانند افت فشار سیستم گرمایش به دلیل نشتی در آن 

  حتماً دوباره مهر و موم شود.در صورت شکسته شدن لاک و مهر 

  ،برق ورودی دستگاهHz01/ Vac231-221  بوده و برد الکترونیکی دستگاه در مقابل نوسانات برق و

یا استفاده خارج از توان مشخص شده توسط کارخانه، گارانتی نخواهد بود. لذا استفاده از محافظ برق 

 .دگردتوصیه میتفاده از گارانتی اس مخصوص جهت حفاظت برد الکترونیکی دستگاه به منظور

  دیینمادر محل ورود گاز به دستگاه فیلتر نصب. 

  به منظور افزایش طول عمر و کارایی بیشتر دستگاه پکیج، نصب فیلتر گاز، آب و محافظ برق توصیه

 گردد.می

یا نامرغوب و یا  لازم به ذکر است مسئولیت هر گونه حادثه در اثر استفاده از تجهیزات غیر متعارف

 نصب و استفاده نا صحیح از این تجهیزات بر عهده این شرکت نمی باشد.

 هاساختمان گازسوز هایدستگاهمقررات مربوط به دودکش  -3

ها به منظور تخلیه کامل محصولات احتراق بسیار حائز اهمیت اصول مهندسی اجرا و کنترل دودکش

 .ی باید در اولویت قرار گیرداین مهم به دلیل احتمال تلفات جاناست. 

 بازدودکش پکیج محفظه احتراق  .3-1

که پکیج  فضاییاست که در آن هوای احتراق مستقیماً از  دستگاهی( Bپکیج با محفظه احتراق باز )نوع

 1در آن نصب شده تأمین گردد.

 دودکش پکیج محفظه احتراق بسته  .3-2

و ارتباط مستقیم با محیط نصب ندارد و  بند بودهدرز صورتبهمحفظه احتراق ، در پکیج محفظه بسته

 ورتصبهتوان های فن دار را مینماید. تنها پکیجهوای تازه مورد نیاز احتراق خود را از محیط بیرون دریافت می

بوده  دو جداره صورتبه توانندمی هالولهاین . استمحفظه احتراق بسته نصب نمود که پکیج حاضر از این نوع 

 مجزا باشند. صورتبهو یا خیلی نزدیک به هم و 
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 شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج: -4

 رعایت  از این تجهیزات سانتیمتر 41حداقل فاصله افقی  .بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد

 شود.

 .در معرض کوران شدید نباشد 

  متر باشدحداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک. 

  متر باشدسانتی10حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین. 

  متر باشدسانتی101حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج. 

 نوع -صورت محفظه احتراق بازدر صورت نصب بهB، خواهید پکیج را در داخل که می در صورتی

اید درب ب راق نیاز به اکسیژن دارد و حتماًتوجه کنید که پکیج برای احت ، حتماًنمائیدنصب  کابینت

در  در صورت نصب .نمایدباشد تا پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت  مشبککابینت 

 .نیستمحفظه احتراق بسته، محدودیتی در این حالت نصب  وضعیت

 اطمینان  مسیراست و قبل از راه اندازی از باز بودن  الزامی کافی مکش با مناسب دودکش داشتن

 حاصل کنید.

  در صورتی که سختی آب بین ppm201-101  در مسیر بهداشتیسختی گیر استفاده از باشد نیازی به 

 .شودتوصیه میاستفاده از آن  ppm201نیست ولی برای سختی بالای 

  در صورتی کهpH  بایستی آب ورودی به دستگاه اصلاح شود. باشد، 7یا کمتر از  0/8آب بالاتر از 

 .دیوارهای حساس به حرارت با عایق مناسب پوشیده شود 

  سانتی متر است. 01حداقل فاصله بین پکیج و مواد قابل احتراق مانند پرده آشپزخانه 

 پکیج را در آنجا نصب کرد: توانمیی که نهایمحل -5

  احت که مس یرمسکونیغنصب وسایل گازسوز مانند آبگرمکن فوری و پکیج در واحدهای مسکونی یا

 هاآنمتر مربع باشد ممنوع است مگر آنکه هوای مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرف  01کمتر از  هاآن

 مین گردد.   أبه هوای آزاد راه دارد ت از طریق دریچه دائمی که مستقیماً

 و امثال آن نصب نمود در دستشویی، توالت، حمام، رختکن ها راتگاههرگز نباید دس. 

 سوزی دارند مانند : انبار کاغذ، تینر، رنگ هایی که احتمال خطر آتشها را در مکانهرگز نباید دستگاه

 .و امثال آن نصب نمود

 الای ماشین )مانند ب استهایی که در آن گازهای اسیدی موجود ها را در محلهرگز نباید دستگاه

 .شودمیباعث خوردگی اجزاء داخلی دستگاه چراکه د. لباسشویی و ...( نصب نمو
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 نمایید.  خودداری پکیج دستگاه مجاورت در هواکش کولر و انواع مانند قوی هایمکنده دادن قرار از

 گازهای خروجی )حاصل شوندمی باعث و کنندمی ایجاد لالتاخ دودکش مکش در تجهیزات این زیرا

خانه  داخلی فضای به نتیجه در و نشوند تخلیه دودکش طریق از طبیعی صورتبهپکیج،  احتراق( از از

 نشت نماید.

 قبل از استفاده از پکیج به نکات زیر توجه نمایید: -6

  ید فوراً شیر گاز را ببندگاز از هیچ وسیله برقی استفاده ننمایید. در این حالت  احساس نشتدر صورت

 تماس بگیرید. شرکتمرکز خدمات  تریننزدیکها را باز نموده، و سپس با پنجره

 مایید.عایق بندی مناسب، اطمینان حاصل ناستاندارد، ثابت و محکم با  هایاز وجود دودکش 

 .از قرار دادن لوازم قابل اشتعال مانند کاغذ یا پارچه بر روی پکیج جداً خودداری نمایید 

  شود خودداری نمایید.بر روی دهانه دودکش که مانع خروج صحیح دود می شیءاز قرار دادن هر 

 .مراقب فضای اطراف دریچه بازدید باشید چرا که ممکن است موجب سوختگی شود 

  در هر زمان اگر احتیاج به افزایش فشار یا تخلیه مدار گرمایش باشد، حتماً شیر گاز ورودی به دستگاه

 را فشار دهید. Resetباز نمودن شیر گاز کلید  و یا تخلیهرا قطع نموده و پس از آبگیری 

 :یادآوری! 

( از عهده مصرف 14دستگاه که رفع عیب آن طبق دستورالعمل )مراجعه شود به  ایراددر صورت هرگونه 

نمایید و جهت  قطعدستگاه را از برق  -2شیر گاز را ببندید.  -1به شرح زیر عمل گردد:  استکننده خارج 

وسط . در صورت تعمیر دستگاه تحاصل فرمائیدتماس  ایساتیسهر گونه رفع عیب یا تعمیر با تکنسین مجاز 

-از آن بر عهده مصرف ناشیو هرگونه عواقب  ،افراد یا تکنسین غیر مجاز، گارانتی دستگاه باطل خواهد شد

 کننده خواهد بود.

 ویژگی های مهم فنی: -7

 ؛فاژ و آب گرم بهداشتینمایش عددی دمای شو 

 ؛سیستم خودکار عیب یاب الکترونیکی با امکان نمایش کد خطا 

 ؛امکان تنظیم توان خروجی از طریق تنظیم شعله 

 .(دکنمی)در شرایط خاموش شدن ناگهانی شعله، الکترود تشخیص شعله، قطع فوری گاز را تضمین 

 ؛دو حالت )مود( مجزای آب گرم بهداشتی و گرمایش مرکزی 

 ؛سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش 
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 ؛پمپ سیرکولاتور سه سرعته 

 ؛سیستم آیونایز حفاظت از شعله 

  ؛بهداشتیسیستم ضد نوسان دمای آبگرم 

  گردش نامناسب آب در مدار یا و  وضعیت عدم وجود آبسیستم بای پس، جهت حفاظت پکیج در

 ؛گرمایش

 ؛اکثر فشار آب مدار گرمایشسیستم ایمنی کنترل حداقل و حد 

  نصب،  فضای وای مورد نیاز احتراق از بیرونمحفظه احتراق بسته، که با تأمین ه صورتبهقابلیت نصب

 ازگ گردد که دستگاه از اکسیژن فضای نصب استفاده ننماید و لذا خطر احتراق ناقص و تولیدباعث می

CO  خواهد داشت.نرا در بر 

 ؛دود صحیح رل خروججهت کنت ،پرشر سوئیچ هوا 

  پرشر سوئیچ آب، جهت کنترل فشار آب داخل مدار گرمایش و جلوگیری از روشن شدن دستگاه در

در راه اندازی مجدد شعله در حالت گرمایش، جهت جلوگیری از روشن  یاقهیدق 3تأخیر  ،حالت کم آبی

 مصرف انرژی؛ول عمر دستگاه و کاهش و خاموش شدن متعدد دستگاه، و در نتیجه افزایش ط

  دقیقه پمپ  1 به مدتساعت  24سیستم حفاظت در برابر گیرپاژ پمپ که در زمان توقف دستگاه، هر

 .اندازدیمرا به کار 

 ؛سیستم هواگیر خودکار 

 ؛سیستم کامفورت برای راحتی مصرف کننده و امکان وجود آبگرم همیشگی در سیستم 

 ؛قابلیت اتصال به سیستم گرمایش از کف و فن کویل 

 ؛قابلیت تنظیم میزان احتراق اولیه 

 ؛های پکیجقابلیت نمایش میزان کارکرد برخی قسمت 

 ر بیرونی و تنظیم شیب افزایش دما؛قابلیت اتصال سنسو 

 حفاظت در برابر یخ زدگی: -8

ا به بررسی هزمانی که دستگاه به برق متصل است، سیستم ضد یخ زدگی دستگاه مستقل از سایر قسمت

شود که فشار آب پردازد. سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی زمانی فعال میگرمایش مرکزی می مداردمای 

 باشد، و دستگاه به برق و گاز متصل باشد.بار  0/1-2/1بین 

توجه: در صورتی که پکیج ایساتیس در حالت خاموش باشد و شرایط بالا تأمین شده باشد باز هم 

 ر صورت نیاز وارد عمل خواهد شد.سیستم حفاظت یخ زدگی فعال بوده و د
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 سیستم کامفورت: -9

ا تا ر بهداشتیدر صورت فعال شدن این سیستم پس از اولین درخواست آبگرم از پکیج، سیستم آب 

دارد. این حالت از خاموش و روشن شدن مداوم پکیج جلوگیری کرده و مدت زمان قابل تنظیمی گرم نگه می

شود که آبگرم تا مدت زمان مشخص شده در مسیر وجود داشته می علاوه بر کاهش استهلاک پکیج، باعث

 باشد.

 کار با کنترل پانل: دستورالعمل -11

 
 صفحه نمایش و کنترل پکیج کاریز 1شکل 

  



9 

 

 دستگاه پکیج کاریز و صفحه نمایشدکمه  1جدول 

شماره 

 کلید
 توضیح نشانه

 اتصال ترموستات اتاقینشانگر  1
در صورتی که این ترموستات متصل باشد چراغ این گزینه روشن 

 خواهد بود.

 در صورت فعال بودن حالت آبگرم نشانگر فعال بودن حالت آبگرم بهداشتی 2

 - دکمه خاموش و روشن پکیج 3

 در صورت فعال بودن حالت گرمایش گرمایش مدارولوم افزایش و کاهش دمای  4

 - بهداشتی مدارولوم افزایش و کاهش دمای  0

 Menu/Okدکمه  0
و  هابرنامهبه منظور تأیید تنظیمات و خروج از برنامه، منوی 

 تنظیمات پکیج

 تغییر حالت زمستانه و تابستانه Modeدکمه  7

 Reset/Escدکمه  8

 Resetخطا متوقف شود با فشار دادن دکمه  به علتهرگاه پکیج 

شود. این دکمه برای خروج از برنامه بدون مجدداً راه اندازی می

 ذخیره تنظیمات نیز کاربرد دارد.

  - آبگرم بهداشتی آب مدار نشانگر دمای 9

 - نشانگر فشار سیستم 11

 - نشانگر کد خطای سیستم 11

 - نشانگر فعال بودن فن 12

 - گرمایش مدار نشانگر دمای آب 13

 - فعال بودن حالت زمستانهنشانگر  14

 راه اندازی اولیه دستگاه: -11

 شیر گاز را باز کنید. -1

 را فشار دهید. 3دستگاه را به جریان برق متصل کرده و دکمه  -2

وارد گردد. این قسمت سطح دسترسی کاربر به  ،است 000که  کاربر لازم است رمزدر این مرحله  -3

 .کندمیمنوها را محدود 

در جهت ساعتگرد این  0. با چرخش ولوم شماره کندمیشروع به چشمک زدن  11شماره گر قسمت  -4

 عدد تغییر کرده تا عدد مربوط به منوی مورد نظر را انتخاب کنید.

 شود.برنامه را تأیید کرده و وارد برنامه می 0دکمه شماره  -0

 رود.برای خروج از برنامه بکار می 8دکمه شماره  -0
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. سپس با کندمیشروع به چشمک زدن  11شدن به برنامه اصلی شماره دوم قسمت پس از وارد  -7

 شوید.وارد برنامه می 0زیر برنامه مورد نظر خود را انتخاب کرده و با دکمه  0استفاده از ولوم 

گیرد و در صورت فشار می انجامذخیره  0پس از انجام تنظیمات در هر برنامه با فشار دادن دکمه  -8

 شود.خیره سازی از برنامه خارج میذبدون  8ه دادن دکم

 تنظیمات مختلف دستگاه: -12

 تنظیمات حالت زمستانه. 12-1

 شیر گاز را باز کنید. -1

 را فشار دهید. 3دستگاه را به جریان برق متصل کرده و دکمه  -2

مخصوص مصرف کننده است. این  111در این مرحله بایستی پسورد کاربر وارد گردد. که پسورد  -3

 کند.سطح دسترسی کاربر به منوها را محدود میقسمت 

 ( پکیج را در حالت زمستانه قرار دهید.MODE) 7با استفاده از دکمه شماره  -4

 نشان دهد.  صفحه نمایش وضعیت کارکرد دستگاه را با علامت  -0

 دمای آب رادیاتورها را روی دمای مطلوب خود تنظیم نمایید. 4سپس با ولوم شماره  -0

 را روی دمای مطلوب خود تنظیم نمایید. بهداشتیدمای آب گرم  0با استفاده از ولوم شماره  -7

کند. سپس دستگاه دمای آب سیستم طور خودکار ذخیره میبعد از تنظیم، پکیج دمای تنظیمی را به -8

 گرمایش را نشان داده و پکیج در حالت گرمایشی کار خواهد کرد.

 تنظیمات حالت تابستانه. 21-1

 شیر گاز را باز کنید. -1

 را فشار دهید. 3دستگاه را به جریان برق متصل کرده و دکمه  -2

مخصوص مصرف کننده است. این  111در این مرحله بایستی پسورد کاربر وارد گردد. که پسورد  -3

 کند.قسمت سطح دسترسی کاربر به منوها را محدود می

 تابستانه قرار دهید. ( پکیج را در حالتMODE) 7با استفاده از دکمه شماره  -4

 نشان دهد.  صفحه نمایش وضعیت کارکرد دستگاه را با علامت  -0

 دمای آب رادیاتورها را روی دمای مطلوب خود تنظیم نمایید. 0سپس با ولوم شماره  -0

کند. سپس دستگاه دمای آب سیستم طور خودکار ذخیره میبعد از تنظیم، پکیج دمای تنظیمی را به -7

 نشان داده و پکیج در حالت گرمایشی کار خواهد کرد. را بهداشتیآب گرم 
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 (Boiler general setting)تنظیمات عمومی پکیج  -1

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  1تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 منوی مورد نظر را انتخاب نمایید.

 :(language) تعیین زبان دستگاه

وجود دارد. لازم به ذکر است که در این دستگاه تغییر زبان دستگاه این امکان  11با استفاده از منوی 

 .نیستتنها زبان انگلیسی وجود داشته و قابل تغییر 

 :(Buzzer Function) آلارم دستگاه هنگام وقوع خطا در آن

آلارم بعضی از خطاها  بروز( باشد، در صورت Enableدر صورتی که روی حالت ) 12با استفاده از منوی 

 توان مشخص نمود.را نیز می آلارم. مدت زمان گرددمیفعال پکیج موزیکال 

 : (Initial Combustion)تعیین میزان احتراق اولیه

قابل تنظیم  %99-1توان میزان احتراق اولیه را مشخص نمود. این مقدار از می 13با استفاده از منوی 

 .است

 : (”Factory Reset “Boiler General Setting)1ریست کردن منوی اصلی شماره 

 کلیهتوان ریست کرده و پس از آن را می Boiler general settingکل منوی  18با استفاده از منوی 

 .گرددیبرمتنظیمات این بخش به حالت پیش فرض کارخانه 

 : (Total Factory Reset)ریست کردن کل تنظیمات پکیج

توان ریست کرده و همه را به پیش فرض کل تنظیمات و پارامترهای پکیج را می 19با استفاده از منوی 

 کارخانه برگرداند.

 (Central heating):گرمایش مرکزی  -2

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  2تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 نمایید. منوی مورد نظر را انتخاب

 :  (MIN Heating Power)تنظیم حداقل توان پکیج

توان مشخص کرد. این حالت به این منظور است که در حداقل توان پکیج را می 21با استفاده از منوی 

 %01-1مداوم کار نکند. این مقدار از  صورتبهصورت درخواست گرمایش کم، پکیج با توان پایین 

 تواند متغیر باشد.می
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 : (MAX Heating Power)حداکثر توان پکیج تنظیم

 تواند وارد شود.می %99-01ماکزیمم توان پکیج قابل تنظیم است. این مقدار از  22با استفاده از منوی 

 های دستگاه در حالت گرمایش:تنظیم زمان

:Heating Delay 

  حالت گرمایش مشخص زمان ما بین هر بار خاموش و روشن شدن دستگاه در  23با استفاده از منوی

 دقیقه قابل تنظیم است. 7تا  1شود. این منو در دو حالت اتوماتیک و می

:Subsequent Circulation 

  شود زمان کار پمپ بعد از خاموش شدن پکیج در مود گرمایش مشخص می 24با استفاده از منوی

 دقیقه است. 10تا  1که دسترسی به این منو تنها برای نصاب وجود دارد. این زمان بین 

ماند که این باعث دائم روشن می صورتبهدر صورت استفاده نکردن از ترموستات اتاقی پمپ 

شود. در صورتی که از ترموستات اتاقی استفاده شود پکیج پس از دریافت خروجی استهلاک پکیج می

و تا رسیدن  از سرویس خارج کردهاز ترموستات مبنی بر رسیدن به دمای مورد نظر، پمپ را 

 ماند.درخواست مجدد گرمایش خاموش می

:Subsequent Ventilation 

  ورتصبهکه  قابل تنظیم استزمان روشن بودن فن بعد از خاموش شدن پکیج  20با استفاده از منوی 

 ثانیه بوده و قابل تغییر نیست. 31پیش فرض 

:Restart Delay After Sanitary 

  ه تا پکیج ب شودمیسپری وان زمانی را که بعد از تأمین آبگرم بهداشتی تمی 20با استفاده از منوی

صورتی دقیقه قابل تنظیم است. این در  31تا  1. این زمان بین نمود، تنظیم الت گرمایش بازگرددح

یر نشده و بالافاصله تغی از سرویس خارجاز حالت گرمایش به بهداشتی پکیج  تغییرکه برای  است

 دهد.یت میعوض

 : (Low Temp. Heating)یم حالت دما پایینظنت

شود. رنج دمایی این حالت در حالت کم دما برای گرمایش از کف تنظیم می 27با استفاده از منوی 

 است. گرادسانتیدرجه  01-41صورت فعال شدن 

 (Central heating 2):گرمایش مرکزی  -3

که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر هستند  3تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 منوی مورد نظر را انتخاب نمایید.
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 : (”Factory Reset “Central Heating 2)3ریست کردن منوی اصلی شماره 

 را ریست کرد. 3توان کل قسمت شماره می 39با استفاده از منوی 

 :Sanitaryبهداشتی  -4

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  4تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 منوی مورد نظر را انتخاب نمایید.

 : (Comfort Function)فعال کردن حالت کامفورت سیستم

توان فعال کرد. با فعال شدن این حالت، پکیج بعد از اولین حالت کامفورت را می 41با استفاده از منوی 

واند تدارد. این زمان میکه قابل تنظیم نیز هست، گرم نگه میدرخواست، آبگرم بهداشتی را برای زمانی 

د شویا همیشگی باشد. این حالت برای این است که در زمانی که پکیج راه اندازی میثانیه  10-31

 آبگرم در پکیج وجود داشته و تا گرم شدن مجدد آب، مقداری آبگرم در سیستم موجود باشد.

 : (Start Delay After Detection)ی در پی پکیججلوگیری از روشن و خاموش شدن پ

. این منو باعث استبرای تأخیر در روشن شدن پکیج پس از تشخیص درخواست گرمایش  42منوی 

 شود.شود که پکیج کمتر روشن و خاموش شده و در نتیجه استهلاک آن کمتر میمی

 : (Switch off Logic)تعیین منطق قطع احتراق در پکیج

توان منطق قطع احتراق در پکیج را تعیین کرد. در این قسمت دو حالت می 43استفاده از منوی با 

 .است 1طبق  Anti-scaleکه کارکرد حالت  Anti-scale/Set point+4 °Cقابل تنظیم است 

 Antiscaleقطع احتراق در تنظیم  تنوع وضعیت 2جدول 

 دمای تنظیمی دمای قطع احتراق دمای شروع احتراق

C˙18 C˙18 سنسور گرمایش بدون تأثیر 

C˙46 C˙48 C˙85< سنسور آبگرم 
C˙48 C˙45 C˙85> 

 شود.دمای تنظیمی احتراق در پکیج قطع میبیشتر از  C˙4نیز  Set point+4 °Cدر حالت 

 

 های پکیج در حالت آب بهداشتی:زمان

:Subsequent Circulation 

  زمان کار پکیج بعد از خاموش شدن پکیج در مود آبگرم بهداشتی قابل تنظیم  44با استفاده از منوی

 است.
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:Subsequent ventilation 

  پس از خاموش شدن پکیج در حالت آبگرم، فن روشن توان زمانی که می 40با استفاده از منوی

 31دهد تنظیم کرد. این میزان قابل تغییر نبوده و مقدار ثابت مانده و عمل تخلیه دود را انجام می

 ثانیه است.

 : (Sanitary State)کنترل پکیج در حالت بهداشتی

 ل نمود.توان وضعیت پکیج در حالت بهداشتی را کنترمی 40با استفاده از منوی 

 : (MIN Flow For Start)تنظیم دبی راه اندازی پکیج

 د.شوحداقل دبی آب برای راه اندازی پکیج در حالت آبگرم بهداشتی تنظیم می 47با استفاده از منوی 

 : (”Factory Reset “Sanitary)ریست کردن تنظیمات آبگرم بهداشتی

بهداشتی را ریست کرده و به تنظیمات کارخانه  توان تنظیمات قسمت آبگرممی 49با استفاده از منوی 

 برگرداند.

  (Service parameter):پارامترهای سرویس .7

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  7تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 منوی مورد نظر را انتخاب نمایید.

 مختلف پکیج: هایوضعیتنشان دادن 

  توان پکیج : وضعیت71منوی(Power State)  

  وضعیت پمپ پکیج72منوی : (Pump State)  

  وضعیت شیر سه راهه73منوی :(3 Way Valve State)  

  مقدار دبی آبگرم بهداشتی74منوی :  (Sanitary Flow Rate)  

  تواند دو حالت باز و بسته داشته باشد.: وضعیت پرشر سوئیچ هوا که می70منوی (Air Pressure 

Switch State) 

  دمای مدار رفت گرمایش70منوی :(Flow Temperature)  

  دمای مدار برگشت گرمایش77منوی :(Return Temperature)  

  دمای آبگرم بهداشتی78منوی:(Sanitary Temperature)  

  دمای بیرون ساختمان79منوی :(Outdoor Temperature)  

 :Operation Reportگزارش عملکرد  .8
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هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر  8تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره تمامی 

 منوی مورد نظر را انتخاب نمایید.

 های پکیج:نشان دادن مدت زمان کار قسمت

  است: نشان دهنده مدت زمان کارکرد پکیج در حالت گرمایش 81منوی. (Heating Runtime)  

  است: نشان دهنده مدت زمان کارکرد پکیج در حالت آبگرم بهداشتی 82منوی. (Sanitary 

Runtime) 

  که درخواست گرمایش وجود داشته و اختلاف این دما با  است یزمان: نشان دهنده مدت 83منوی

در مدت زمان تأخیری است که پس از تشخیص گرمایش تا شروع بکار پکیج وجود  81منوی 

  (Heating Request Duration)دارد.

  نشان دهنده تعداد خطاهایی که در تشکیل شعله وجود داشته است. در این موارد جرقه 84منوی :

  (Number Of Flame Fault)زده شده ولی به علل مختلف شعله تشکیل نشده است.

  و چه : نشان دهنده تعداد دفعاتی است که جرقه زن فعال شده چه به صورت موفق 80منوی

 (Number of Ignition Cycles)ناموفق.

  مدت زمان کارکرد فن80منوی :(Fan Runtime)  

  مدت زمان کارکرد پمپ87منوی :(Pump Runtime)  

 نشان دادن خطاهای سیستم:

  خطای آخر سیستم را نشان داد. 11توان می 88با استفاده از منوی(Error History)  

  کند.اک مینیز خطاهای سیستم را پ 89منوی(Clear History)  

 روش باز کردن روکش دستگاه: -13

 را باز کنید. هاپیچ -1

 روکش را مطابق روش نشان داده شده در شکل جدا کنید. -2

! نکته مهم: ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و سپس شیر گاز را ببندید و سپس هر گونه عملیاتی در 

 داخل دستگاه پکیج را آغاز کنید.
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 رفع عیب: دستورالعمل -14

که در صورت ایجاد هر گونه مشکل در عملکرد  استاین دستگاه مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند 

دهد. لیستی از خطاهای دستگاه در زیر نشان داده دستگاه، آن را شناسایی کرده و کد مورد نظر را نمایش می

 شده است.

  

2 

3 

1 
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 توضیحات راه حل علت احتمالی پیام ایراد کدخطا

E01 گرمای بیش از حد Over heat 

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 بررسی ترموستات حد خرابی ترموستات حد

 بررسی عملکرد پمپ خرابی پمپ

 بررسی مسیر مدار گرمایش گرفتگی مسیر

 تخلیه هوای مسیر وجود هوا در سیستم

 چک کردن شیر گاز تنظیم نبودن شیر گاز

 بررسی رله پمپ خرابی برد

E02 

تغییر دمای آبگرم 

گرمایش رفت در یک 

 C˙7ثانیه بیشتر از 

باشد و این حالت 

مرتبه تکرار  3برای 

 شود.

Circulation 

error 

 هواگیری سیستم وجود هوا در سیستم

را ریست  پس از رفع مشکل سیستم

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 باز کردن شیر پر کن نبود آب کافی

 رسوب گیری رسوب مبدل ثانویه

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 خرابی کیت شیر سه راهه
بررسی کیت موتور یا کابل 

 رابط یا رله برد

 بررسی بای پس خرابی بای پس

 عملکرد پمپبررسی  خرابی پمپ

E03 

تغییر دمای آبگرم 

گرمایش رفت در یک 

 C˙21ثانیه بیشتر از 

باشد و یا تغییر دمای 

آبگرم برگشت در 

یک ثانیه بیشتر از 

C˙21 .باشد 

Circulation 

error 

 هواگیری سیستم وجود هوا در سیستم

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 باز کردن شیر پر کن کافی نبود آب

 رسوب گیری رسوب مبدل ثانویه

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 خرابی کیت شیر سه راهه
بررسی کیت موتور یا کابل 

 رابط یا رله برد

 بررسی بای پس خرابی بای پس

 بررسی عملکرد پمپ خرابی پمپ

E04 

دمای آبگرم گرمایش 

از  C˙00رفت 

و  بیشتر بوده برگشت

مرتبه  3این روند 

 تکرار گردد.

Circulation 

error 

 هواگیری سیستم وجود هوا در سیستم

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 رسوب گیری رسوب مبدل ثانویه

 باز کردن شیر پر کن نبود آب کافی

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 خرابی کیت شیر سه راهه
بررسی کیت موتور یا کابل 

 رابط یا رله برد

 بررسی بای پس خرابی بای پس

 بررسی عملکرد پمپ خرابی پمپ

E05 

دمای آبگرم گرمایش 

از  C˙11برگشت 

رفت بیشتر بوده و 

مرتبه  3این روند 

 تکرار گردد.

Circulation 

error 

 سیستمهواگیری  وجود هوا در سیستم

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 باز کردن شیر پر کن نبود آب کافی

عدم نصب صحیح سنسورهای 

 دما

مکان نصب سنسورها چک 

 شود.

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 بررسی مسیر گرمایش مسدود شدن مسیر
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 توضیحات راه حل علت احتمالی پیام ایراد کدخطا

E06 

دمای آبگرم گرمایش 

از  C˙31برگشت 

 رفت بیشتر باشد.

Circulation 

error 

 هواگیری سیستم وجود هوا در سیستم

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 باز کردن شیر پر کن نبود آب کافی

عدم نصب صحیح سنسورهای 

 دما

سنسورها چک مکان نصب 

 شود.

E10 
خطا در قرائت 

 سنسور فشار

Water 

pressure 

sensor error 

 تعویض سنسور فشار خرابی سنسور فشار
با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می
خرابی کابل سنسور فشار و 

 قطعی یا اتصال کوتاه آن
 بررسی کابل سنسور فشار

E11 

فشار آب در مدار 

بار  4/1کمتر از 

 باشد.

Low water 

pressure 
 باز کردن شیر پر کن نبود آب در سیستم

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

E12 

فشار مدار آب 

بار  3از  تربزرگ

 باشد.

High water 

pressure 

سیستم بیش از حد آبگیری 

 استشده 

تخلیه مقداری از آب مسیر 

گرمایش و بررسی وضعیت 

 شیر پر کن

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

E13 
خرابی سنسور رفت 

 NTC1گرمایش 
Flow NTC 

error 

 مشکل در سیم رابط
رابط  هایسیمبررسی 

 سنسور

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.از رفع عیب بکار خود ادامه می پس

 چک کردن سنسور خرابی سنسور

E14 

خرابی سنسور 

برگشت گرمایش 

NTC2 

Return 

NTC error 

 مشکل در سیم رابط
رابط  هایسیمبررسی 

 سنسور

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

 سنسورچک کردن  خرابی سنسور

E15 
خطا در سنسور آب 

 NTC3بهداشتی 
Sanitary 

NTC error 

 مشکل در سیم رابط
رابط  هایسیمبررسی 

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و  سنسور

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می
 چک کردن سنسور خرابی سنسور

E16 
خطا در سنسور 

 NTC4خارجی

Outdoor 

temperature 

probe error 

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و  چک کردن سنسور خرابی سنسور

دهد. پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

این پارامتر را غیر فعال و پس از  توانمی

 رفع عیب آن را فعال نمود.

انتخاب سنسور بیرونی 

 نامناسب

تعویض سنسور بیرونی با 

 سنسور مناسب

E21 

 PCBوجود خطا در 

که باعث توقف پکیج 

 شود.می

PCB error PCB تعویض  خراب شده استPCB 
پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

E30 

در صورت تشکیل 

نشدن شعله یا عدم 

تشخیص شعله 

توسط الکترود 

 تشخیص شعله

Gas/flame 

error 

 خرابی جرقه زن
عوض بررسی جرقه زن یا 

 کردن آن

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

مشکل در الکترود تشخیص 

 شعله

بررسی سیم کشی یا عوض 

 کردن الکترود

 بررسی شیر گاز مشکل در شیر گاز

 13تنظیم پارامتر  توان اشتعال پایین

 بررسی برد الکترونیکی مشکل در برد

 چک کردن گاز مصرفی گاز مصرفی نامناسب

E31  تشکیل شعله وقتی

 شیر گاز بسته است

Gas/flame 

error 

 خرابی شیر گاز
بررسی شیر گاز و تعویض 

 در صورت نیاز
پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.
 PCBتعویض  PCBخرابی در 
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 توضیحات راه حل احتمالیعلت  پیام ایراد کدخطا

E32 

در صورت پرش 

شعله از روی سطح 

مرتبه پرش  11برنر )

در یک مرتبه در 

 خواست گرمایش(

Gas/flame 

error 

 PCBتعویض  PCBخرابی در 

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 تعویض الکترود خرابی الکترود تشخیص شعله

 گاز ورودینوسان 
بررسی و برطرف کردن 

 نوسان گاز ورودی

E41 

قبل از شروع سیکل 

گرمایش، پرشر 

سوئیچ هوا فعال 

 باشد.

Air 

pressure 

switch 

error 

خرابی سیم کشی 

 پرشرسوئیچ هوا
 بررسی سیم کشی

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می
 بررسی پرشرسوئیچ هوا پرشرسوئیچ هواخرابی 

خرابی رله برد )روشن ماندن 

 فن(
 بررسی رله برد

E42 

در حین کار پکیج، 

پرشرسوئیچ باز شده 

 باشد.

Air 

pressure 

switch/fan 

warning 

 بررسی سیم کشی خرابی سیم کشی

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

خرابی فن و مسدود شدن 

 دودکش

بررسی مسیر دودکش یا 

 تعویض فن

 بررسی پرشرسوئیچ خرابی پرشرسوئیچ

 بررسی ولتاژ برق پایین بودن ولتاژ برق شهری

 بررسی رله برد خرابی رله برد

 بررسی سلامت فن خرابی ونتوری فن

 چک کردن لوله خرابی لوله سیلیکونی

E43  تأخیر در بسته شدن

 پرشر سوئیچ هوا

Air 

pressure 

switch/fan 

error 

 بررسی پرشرسوئیچ خرابی پرشرسوئیچ

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

خرابی فن و مسدود شدن 

 دودکش

بررسی مسیر دودکش یا 

 تعویض فن

 بررسی ولتاژ برق پایین بودن ولتاژ برق شهری

 بررسی سلامت فن خرابی ونتوری فن

E50  عدم اتصال کانکتور

CN4 

CN4 

connection 

error 

در  CN4عدم اتصال کانکتور 

 برد 

بررسی و اتصال کانکتور 

CN4 در برد 

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

E51  عدم اتصال کانکتور

CN10 

CN10  

connection 

error 

 CN10عدم اتصال کانکتور 

 در برد

بررسی و اتصال کانکتور 

CN10 در برد 

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

E60 خطا در قسمت پمپ Pump error 

 تعمیر یا تعویض پمپ خرابی پمپ
سیستم را ریست  پس از رفع مشکل

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.
عدم اتصال کابل پمپ یا 

 وجود قطعی در کابل

بررسی کانکتور پمپ و سیم 

 رابط آن

E61  اختلال در کارکرد

 پمپ

PCB error-

pump is 

running 
 تعویض برد مشکل در برد

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.
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 اخطارهای دستگاه: -15
کد 

 اخطار
 توضیحات راه حل علت احتمالی پیام ایراد

P01  تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت

 باشد. C˙7در یک ثانیه بیشتر از 

Circulation 

problem 
مانند خطای 

E02 
 E02مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم 

برای بار اول، این اخطار بر روی 

 شود.ظاهر  میصفحه نمایش 

P02  دمای آبگرم گرمایش رفتC˙00 

 از برگشت بیشتر باشد.

Circulation 

problem 
مانند خطای 

E02 
 E02مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم 

برای بار اول، این اخطار بر روی 

 شود.صفحه نمایش ظاهر  می

P03  دمای آبگرم گرمایش برگشت

C˙11 .از رفت بیشتر باشد 

Circulation 

problem 
مانند خطای 

E02 
 E02مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم 

برای بار اول، این اخطار بر روی 

 شود.صفحه نمایش ظاهر  می

P04 
- 

Low water 

pressure 

نبود آب در 

 سیستم
 باز کردن شیر پر کن

با بروز مشکل ذکر شده در 

سیستم، این اخطار بر روی صفحه 

 شود.ظاهر  می نمایش

P05 
- 

High water 

pressure 

سیستم بیش 

از حد آبگیری 

 شده است

تخلیه مقداری از آب مسیر گرمایش و 

 بررسی وضعیت شیر پر کن

با بروز مشکل ذکر شده در 

سیستم، این اخطار بر روی صفحه 

 شود.نمایش ظاهر  می

P21  اولین شکست در به وجود آمدن

 شعله

Gas/flame 

warning 
مانند خطای 

E30 
 E30مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در 

سیستم، این اخطار بر روی صفحه 

 شود.نمایش ظاهر  می

P22  دومین شکست در به وجود آمدن

 شعله

Gas/flame 

warning 
 یمانند خطا

E30 
 E30مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در 

سیستم، این اخطار بر روی صفحه 

 شود.نمایش ظاهر  می

P23 قطع شعله در حین کار پکیج 
Gas/flame 

warning 

خرابی الکترود 

تشخیص 

 شعله

 بررسی الکترود و تعویض در صورت نیاز

با بروز مشکل ذکر شده در 

سیستم، این اخطار بر روی صفحه 

 شود.نمایش ظاهر  می

 تغییر نوع گاز: -16

ه اند این در حالی است کمایع طراحی شده های ایساتیس برای کار با گاز طبیعی )متان( و یا گازپکیج

و در صورتی که نیاز دارید گاز مصرفی دستگاه را تغییر دهید  استپکیج حاضر آماده به کار با گاز شهری 

 مرکز خدمات پس از فروش منطقه خود تماس بگیرید. تریننزدیکبایست با می

 تعمیر و نگهداری: -17

ترل و بررسی کامل پکیج توسط تکنسین مجرب توصیه تعمیر و نگهداری سالیانه و منظم جهت کن

 .شودبعدی و افزایش طول عمر دستگاه می هایهزینهشود. تعمیر و نگهداری صحیح همیشه موجب کاهش می

 .استتوجه: هزینه رسوب گیری مبدل و شستشوی مدارهای سیستم گرمایش بر عهده مشتری 

ه مصرف کننده و افراد غیر مجاز اجازه تعمیر دستگاه به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب و خسارت، ب
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 داده نشده و در غیر اینصورت سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت یا آسیب احتمالی را ندارد.

فقط در صورت راه اندازی پکیج توسط تکنسین مجاز شرکت، اجازه استفاده از آن را دارید در غیر این 

 اه معتبر نخواهد بود.صورت گارانتی دستگ

 الزامات ایمنی: -18

  به مدار گرمایشی مناسب )مانند رادیاتور( و شبکه توزیع کننده آبگرم بهداشتی  بایستمیدستگاه مذکور

ه شده د توصیرکه متناسب با توان و عملکرد آن باشد متصل شود. استفاده از این دستگاه به غیر از موا

 .نیستمجاز 

  مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی ناشی از استفاده نادرست و یا عدم توجه  گونههیچسازنده دستگاه

 مندرج در این دفترچه را ندارد. هایدستورالعملبه 

  مطابق قوانین جاری و یا اصول فنی و قواعد  بایستمینصب و تعمیر و یا هر نوع مداخله در دستگاه

قطعات داخلی  کاریدستمشخص شده توسط سازنده باشد. نصب غیر صحیح دستگاه و همچنین 

د نه تنها به شخص بلکه به مکان نصب و لوازم اطراف آن نیز توانمیمخصوصاً اجزاء مهر و موم شده، 

اجزاء  یکاردستی در رابطه با نصب دستگاه و آسیب برساند، لذا سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیت

 داخلی توسط تکنسین غیر مجاز را ندارد.

  برای انجام هرگونه تعمیرات بر روی دستگاه و دودکش و اتصالات مربوط، باید دستگاه را خاموش و شیر

یده برق کشدو شاخه را از پریز  شودمیگاز را ببندید. در صورت عدم استفاده دراز مدت از پکیج، توصیه 

 قرار داده و شیر گاز بسته و حتماً در زمستان آب سیستم تخلیه گردد. OFFو دستگاه را در وضعیت 

  به پکیج را بسته و شیر پرکن را باز نمایید. سپس  بهداشتیبه منظور تخلیه آب مدار، شیر ورودی آب

 کامل تخلیه شود. صورتبهپکیج را باز کنید تا آب داخل سیستم  تاشیر آبگرم  تریننزدیک

 :برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه، باید موارد زیر را رعایت نمود 

از مواد وسایل غیر قابل  -3دو شاخه برق دستگاه را از پریز خارج کنید.  -2پکیج را خاموش کنید.  -1

 اشتعال جهت نظافت پکیج استفاده نمود.

  ناظر از دستگاه استفاده کنند.به کودکان یا افراد غیر متخصص اجازه ندهید تا بدون 

 .هرگز با پای برهنه و دستان مرطوب به پکیج شوفاژ دیواری دست نزنید 

 .قبل از تمیز کردن پکیج شوفاژ دیواری، حتماً دو شاخه دستگاه را از پریز بکشید 

 :در صورت نصب پکیج در فضای باز، موارد زیر را رعایت فرمایید 

 خروجی برای جلوگیری از یخ زدگی آب ورودی و هایلولهعایق نمودن  .1

 مسقف بودن محل نصب و قرار دادن پوشش محافظ در اطراف دستگاه .2
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  ا تنظیم کننده ی هایسیستمها، یا قطع کردن کابل کاریدستحتی در صورت قطع بودن برق شهر، از

 ایمنی خودداری نمایید. هایسیستممربوط به  هایکابل

  گر فشار، فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. این فشار همواره از روی نمایش باریکهر چند وقت

ای فشار دستگاه، نشانگر وجود قرار گرفته باشد. افت مکرر و دوره bar 0/1-1 باید در محدوده مجاز

و باید فوراً رفع عیب گردد، چراکه تزریق مداوم آب تازه  استنشتی در سیستم لوله کشی محل نصب 

در هر زمان اگر احتیاج به افزایش  .استدر سیستم گرمایش  ترسریعبه سیستم موجب ایجاد رسوب 

فشار یا تخلیه مدار گرمایش باشد، حتماً شیر گاز ورودی به دستگاه را قطع نموده و پس از آبگیری یا 

 را فشار دهید. resetشیر گاز کلید  تخلیه، بعد از باز نمودن

  درجه  0در صورتی که پکیج در محیط بیرون نصب شده یا احتمال کاهش دمای هوا تا کمتر از

وجود داشته باشد، دو شاخه دستگاه را از پریز برق نکشید و شیر گاز را نبندید؛ زیرا در غیر  گرادسانتی

 .افتدمیدستگاه از کار  "ضد یخ زدگی"اینصورت، سیستم 

  با سرویس سالیانه پکیج شوفاژ دیواری، توسط سرویس کار مجاز، از عملکرد صحیح،  شودمیتوصیه

 کارکرد بهینه و افزایش طول عمر آن اطمینان حاصل کنید.

  با توجه به وجود ذرات معلق در شبکه لوله کشی آب شهر و احتمال ورود آن به داخل پکیج شوفاژ

 باریکبه دستگاه یک صافی قرار دارد که بهتر است آن را حداقل سالی دیواری، در مسیر ورودی آب 

 بازدید و در صورت لزوم تمیز نمایید.

  شدن رسوب آب در آن حداقل ممکن است. با این حال در  نشینتهطراحی این دستگاه طوری است که

 :کندمییشتر مناطق با املاح زیاد آب، رعایت نکات زیر دوام دستگاه را در برابر رسوب آب ب

در مواقعی که به آب گرم با درجه حرارت بالا نیاز ندارید، بهتر است به وسیله کلید تنظیم دمای  -1

 آبگرم بهداشتی، دمای آب را در پایین ترین درجه ممکن نگه دارید.

در سال از سرویس کار مجاز بخواهید پکیج شوفاژ دیواری را بازدید و در صورت نیاز آن  باریک -2

 گیری و سرویس کند. را رسوب

از سرویس کار مجاز بخواهید تا در مسیر ورود آب به پکیج شوفاژ دیواری یک دستگاه سختی  -3

 گیر نصب نماید.

  ،اگر دستگاه نیاز به تعمیر داشت، با مرکز مشتریان ایساتیس تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت

 دستگاه مراجعه نماید.سرویس کار مجاز با قطعات یدکی استاندارد برای تعمیر 

  برای تمیز کردن رویه، صفحه کنترل و قطعات پلاستیکی پکیج شوفاژ دیواری، از یک دستمال آغشته

 ( استفاده نمایید.ترمقاوم هایلکهآب و الکل )برای  %01به آب و صابون یا مخلوط 

 ید.ن دستگاه استفاده نکنزبر و ساینده برای تمیز کرد هایمحلولنکته: به هیچ عنوان از مواد نفتی یا 
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 :ایدوره بازبینی -19

 نام قسمت
بازدید 

 ایدوره
 موارد احتمالی

 تمیزی و عدم وجود رسوب سالیانه مبدل اصلی

 گیری در صورت نیازرسوب و رسوب بودن سالیانه (های دومبدلهمبدل ثانویه)در دستگاه

 کاتوماتیتمیز کردن پمپ و روتور و تمیز کردن هواگیر  سالیانه *پمپ

 سالیانه منبع انبساط
بار پشت صفحه و نداشتن نشتی آب به  1وجود فشار 

 سمت دیگر صفحه

 هابازدید چشمی و تمیزی پره سالیانه نف

 سالیانه پرشر سوییچ هوا
کنترل لوله سیلیکونی و عملکرد براساس فشارهای 

 تعریف شده

 ژیگلورهاتمیزی و نداشتن گرفتگی  سالیانه مانیفلد شعله

 سالیانه زن و سیستم تشخیص شعلهجرقه
فاصله کافی بین کنترل شعله و صفحات شعله و نبود 

 گیری جریان یونیزاسیونها و اندازهدوده در این قسمت

 چرخش مناسب آن اطمینان ازعملکرد صحیح و  سالیانه فلومتر

 هاسوراختمیزی فیلتر و نداشتن گرفتگی  سالیانه فیلتر آب گرمایش و بهداشتی

 نداشتن نشتی سالیانه شیر اطمینان

 عملکرد صحیح این قسمت و نداشتن گرفتگی لوله سالیانه مسیر بای پس

 توان تا حدودی به کیفیت آب مدار گرمایش در دوران کارکرد پی برد.* با کنترل روتور و شافت پمپ می

 ضمانت نامه: -21

ماه از تاریخ نصب دارای ضمانت نامه است. چنانچه در طول این مدت دستگاه  31مدت دستگاه پکیج به 

صورت رایگان توسط شرکت ایساتیس انجام شما دچار نقص فنی گردد، تعمیر و تعویض قطعه آسیب دیده به

 خواهد شد.

 این ضمانت نامه در موارد مزبور فاقد اعتبار است:

 غیر از سرویس کاران مجاز ایساتیس. نصب پکیج شوفاژ دیواری توسط افرادی -1

 کاری یا جابجایی دستگاه و تغییر شرایط نصب توسط افرادی غیر از سرویسکاران مجاز.تعمیر، دست -2

 عدم استفاده صحیح از دستگاه. -3

 عدم رعایت الزامات ایمنی مندرج در این راهنما. -4

 مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سریال دستگاه. -0

 عدم بازبینی ادواری.صدمات ناشی از  -0

 کار مجاز بر روی آن.مفقود یا مخدوش شدن ضمانت نامه یا عدم وجود مهر و امضای سرویس -7
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 آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عواملی از قبیل آتش سوزی، رعد و برق، سیل، زلزله و ... . -8

 ظیرآسیب دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیر معمول و مغایر با جدول مشخصات فنی، ن -9

 فشار بیش از حد گاز، بالا بودن بیش از حد املاح آب، نوسان برق و ... .

 آسیب دیدگی دستگاه بر اثر استفاده غیر متعارف نظیر مصارف صنعتی، غیر خانگی و ... . -11

ای، سرویس کردن صافی آب و آمد و رفت نامه، هزینه هرگونه سرویس دورهدر طول دوره اعتبار ضمانت

 ، به عهده مشتری است. سرویس کار مجاز

 مشخصات فنی پکیج: -21

 

 

 30 26 واحد مشخصات

 KW 26/9.6 30 توان حرارتی ورودی اسمی

 KW 24/8.7 28 توان حرارتی خروجی اسمی

 Cº 30~80 30~80 محدوده دمایی مدار گرمایش مرکزی

 Bar 3 3 حداکثر فشار کاری مدار گرمایش مرکزی

 Bar 0.2~6 0.2~6 ماکزیمم/مینیمم فشار آب ورودی

 Cº 30~60 30~60 ماکزیمم/مینیمم دمای آبگرم بهداشتی

 L/bar 1/8 1/8 منبع انبساط)ظرفیت/فشار اولیه(

 Cº20=TΔ L/min 13.7 16  بهداشتیدبی جریان آب گرم 

 Cº31=TΔ L/min 11.5 13.4دبی ویژه آبگرم بهداشتی 

 L/min 2~2.5 2~2.6 بهداشتیحداقل دبی آب گرم 

 V/Hz 220~230/50 220~230/50 ولتاژ/فرکانس

 W 110 150 حداکثر توان برق مصرفی

 Inch G3/4 G3/4 اتصال مدار گرمایش مرکزی

 Inch G3/4 G3/4 اتصال گاز

 Inch G1/2 G1/2 بهداشتیاتصال آب سرد و گرم 

 mm 60/ϕ100ϕ 60/ϕ100ϕ خروجی دود/ورودی هوا

 2H3B/Pǁ 2H3B/Pǁ … رده گاز مصرفی

 m bar 20 20 حداکثر فشار گاز طبیعی

 NOx class 3 3کلاس 

 kg 35 36 وزن خالص

 mm 740×410×328 740×410×328 ابعاد)ارتفاع*عرض*عمق(

 IP X4D X4D درجه حفاظت سیستم الکتریکی

 B22-B32-C12-C32 انواع شیوه های نصب دستگاه


